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フィルターを設置した矩形型貯水槽模型の国有振動数と応答波形の位相の変化
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1.序論

2011年 3月に発生した東北地方太平洋沖地震(M9.0)で

は，スロツシング現象により，病院やマンション等に設寵

されている貯水槽の被害(写真-1)が生じ，避難所の生活

用水が十分に配給されず大きな被害を被ったり.

本学では，貯水槽模型にプラスチック繊維のフィルタ

ーを内壁面に設置することにより高い波高抑制効果が得

られることを示してきた2)またフィルターを設置すること

により，矩形型貯水槽模型が分割され，自有振動数が変化す

る可能性があり，入力波形に対しても応答波形の位相の変

化などが考えられる.

そこで，本研究では，矩形型貯水槽模型にフィルターを

設置したことによる固有振動数の変化および入力波形と

応答波形の位相差の変化についての検討を行う.

2実験概要

2.1供誌体概要

函-1~こ示すように矩形型貯水槽模型は，内側寸法:高

さh=896mm，梧L=1800mm，奥行きD=587mmのアクリ

/レ製の矩形型貯水槽模型(以下，Ll80Omm貯水槽)である.

フィノレターは，(株)吉原化工製の「もやいドレーンマットj

厚さ 30mmを用いる.

2.2実験方法

実験は水深 H=60Ommまで水を満たし， :tlmmもしく

は土2mmの援幅で、正弦湖搬を行った.最大波高.L1H(mm)

は加援時における静水面からの変化量である.

2.3実験条件

国旬1に示すようにフィルターは，内壁面から距離 dの

位置に設置する.d=Ommとは，フィルターを設置しない，

非制振の状態を表している.入力振動数 f(Hz)は，

Ll80加m貯水槽の I 次~4 次モードの理論値をすべて含

む範囲とする.この条件でスイープ試験を行い，矩形型貯

水槽模型の国有振動数の変化について検討する.特に水

槽にフィノレターを設置した場合，フィルターが隔壁のよ

うな働きをし，例えばL1800mm貯水槽が， d=450mmの

場合， 420mm， 900mm， 420mmの長さに分割されること

が考えられる.

表-1にLl800mm貯水槽において前述のようにフィル

写真一1 貯水槽の被害

設置位置d 設置位置d

フイノレター
}Ju援方向

ー... f深H
ぅ|

国-1 矩形型貯水槽模型側面図

表-1国有振動数の理論檀

矩形水槽 題有振動数f.σiz)

の編L 1次モード 2次モード 3次モード

180古田町 0.582 1.138 1.472 

90伽盟百 0.917 1.613 2.082 

870m盟 9雪35 1.640 2.118 

420盟国 1363 2.361 3.048 

4次モード

1.742 

2.464 

2.506 

3.606 

ターにより分割されたと仮定した場合の固有振動数

の理論値を示す.

3実験結果

3.1 菌有援動数の理論値との関係

実験結果と固有援動数の理論鍍との関係を，国-2に

示す.グラフの横軸は入力振動数部1z)を表し，縦軸

は各振動数における最大波高.L1H(mm)を表している.

国-2より， L1800mm貯水槽の理論僚付近で、のみ波高

が大きくなっており，その他の理論値付近では波高が

非常に小さい.これにより，フィルターを設置したこ

とによってこのLl800mm貯水槽の園有振動数は大き
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函-2

く変化しないと言える.

また，フィルターを設置しない場合(d=Omm)ではモー

ドの次数が増えるにつれてピーク時の最大波高が小さく

なっていくが，フィルターを設置した場合(d==450mm，

d=900mm)ではモードの次数が増えてもピーク時の最大

波高はほぼ同じ値を示す.高次モードになるほど最大波

高は小さくなり， 1次モードが最も高い波になることがわ

2)スロッシング現象として波高が高くなる範囲は，固

有振動数の淘辺のみに限られる.またその波高は，高

次モードになるほど小さくなり， 1次モードが最も高

い波になる.

入力波と応答波高の位相蓑国-3

.30 

かった.

以上のことから， 1次-2次モードの波高抑制効果に加え，

3次'4次モードの波に対しでもフィノレターによる波高抑

制効果がはっきりとみられた.フィノレターによる波高抑

制効果は，どのモードの波に対しでも効果が期待できる

といえる.

3)ブイノレターを設置しない場合，入力波形と応答波形

の位相差は0.5;rcrad程度であり，フィルターを設置す

るとその位相差はさらに 20%程度大きく生じる.
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3.2 入力波に対する位相差

入力設と応答波高との関係を図-3に示す.グラフの横

軸は加振を開始してからの時間的を表し，縦軸は応答波

高(mm)を表している.このグラフは一例として入力振

動数0.58Hz(1次モード)の場合でまとめており，特に 10.Os

~12.0s の区間で示した.

d=Ommの場合は0.49πrad程度，

d=90伽加の場合には0.58;rcrad程度の位相差がある.フィ

ルターの有無による位相差は0.0ヲπrad程度で、あり，フィ

ルターを設置した場合の方が設置しない場合より遅れて

d==450mmおよび

1) 

し、る.
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奨:矩形貯槽におけるスロッシング挙動とその抑制

方法に対する検討，土木学会論文集A2，両1.68，No.2， 

2) 

4.結論

1)フィルターを設置しでも矩形型貯水槽模型は分割さ

れたことにはならず，矩形型貯水槽模型全体の固有振

動数は変化しない.
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