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パネル接合部の損傷に着目したステンレス鋼製ノミネルタンク強度の検討
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森松工業株式会社正会員青木大祐，坂東芳行，行田聡

1. 緒言

日本では，過去数々の地震により貯水タンクなどの

被害が報告されている.地震によるステンレス銅製パ

ネノレタンクの破損の原因として，長周期地震動により

貯水槽の内溶液が共振してその表面が激しく上下動す

るスロッシング現象および，短周期地震動により貯水

槽のパネルと内溶液が連成振動，パネノレ中央が大きく

変形するパルジング現象が考えられている 1)

しかし，全てのステンレス銅製ノミネルタンクがス ロ

ッシング現象やノ〈ルジング現象で壊れたとは言い切れ

ず，破損の原因は解明されていないことが多い.タンク

の損傷原因のひとつに，パネル接合部に隙聞が聞いて

しまうことが挙げられるが， どの場所からタンクの損

傷が起こるかについてはいまだに分からないのが現状

である.パネル接合部は水槽内部に 30mmの折り返しを

設け，先端部分を溶接接合している.

そこで本研究では，タンクの損傷で特に多いとされ

るパネル接合部に着目し，ステンレス銅製ノミネルタン

クの接合部に π型変位計を取り付け，様々な振動を与

えた際にパネル接合部の聞き量と動水圧を測定した.

両者の因果関係を調べ，ステンレス銅製ノ号ネルタンク

破損のメカニズ、ムについて検討した.

2実験概要

2. 1供試体概要

本実験では幅 3000皿，奥行 3000皿，高さ 3000皿の

ステンレス銅製パネルタンク(森松工業株式会社製，以

下タンク)(写真一1)を用いて，水深 2700皿(常用水深)

で、加振実験を行った.厚さは上段 1.5mm，中段 2.0剛，

下段 2.5mmで，材質は SUS304である.

2.2実験条件

愛知工業大学所有の屋外振動台を用いて， 1軸正弦波

の定常波加振と地震波加振を行った.実験パラメータ

を表 1に示す.入力振動数については， O. 1Hz'""'"'6. OHz 

の範囲でスイープ試験，地震波についても検討を行っ

た.動水圧とパネル接合部の聞き量の因果関係を検討
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する.

図 lに計測器設置位置を示す.測定する項目は，水

圧，パネル接合部の聞き量とし，各点の開き量は， π型

変位計を用いて測定した.測定位置は，平面パネル一面

と隅角部，側面パネノレの一部とし，各点のパネル接合部

の聞き量を測定した.

写真一1 ステンレス銅製パネルタンク

表-1 実験パラメータ

加振方向角 。o ， 450 

定常波加振 0.lHz'""'"'6.0Hz 

地震波加振 東北地方太平洋沖地震

今市 NS波(変位 20%相当)

(a)水圧計設置位置 (b)π型変位計設置位置

図-1 計測器設置位置
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3実験結果

3. 1 水庄一パネル接合部における聞き量の関係

定常波加振スイープ試験を行った際の水庄一パネノレ

接合部の聞き量を図 2に示す.π型変位計の値に関し

ては，実際に計測したデータを半分にした値を示す.た

だし， M3， M4， M5の隅角部については，計測したデー

タの値をそのまま示す.また，静水圧による接合部の聞

き量は考慮、しない.

左側の縦軸が水圧を加振力で除した応答水圧で，右

側の縦軸がパネノレ接合部の聞き量を加振力で除した値

の最大応答変位を示す.東北地方太平洋沖地震を入力

した際の水庄一パネル接合部の聞き量のデータをフー

リエ変換したものを図-3に示す.尚，水圧計について

は， 0。の時の 2500mmの場所にある P1，パネル接合部

の変位については 2500mmの場所にある M3，M8， M13を

使用する.データについては，引張はプラス，圧縮はマ

イナスで算出されるが絶対値の大きい値を示した.図

の関係を見るとスイープ試験，地震波共に最大応答水

圧，最大応答聞き量の波形は極めてよく似ていること

が分かる.この関係はスイープ試験，地震波のどの場所

を見ても閉じ傾向を得た.また，スイープ試験，地震波

共に O.5Hzと4.5Hzでピークが現れる結果となった.

この理由として， O. 5Hz付近では，スロッシング現象が

発生し，スロッシングにより波高が高くなったために

特に上部で値が大きくなったと考えられる.一方 4.5Hz 

付近はパノレジング現象が起こったために水圧，パネノレ

接合部の開き量が中段から上段にかけて大きくなった

と考えられる.

3.2 パネル接合部における聞き量の検討

スロッシング現象とパルジング現象で、の検討を図-4

の(a)一(b)で検討する.0.5Hzではスロッシング現象に

より，パネル接合部の聞き量を加振力で除した値が大

きくなったと考えられる.また， 4.5Hzではパルジング

現象により，パネル接合部聞き量を加振力で除した値

が大きくなったと考えられる.しかし，両者を比較する

と 4.5Hzのほうがその値が大きいことが分かつた.こ

のことから，スベクトルピークが同調したときに，聞き

量が大きくなるものの，それ以外の振動数帯では，パネ

ル接合部の聞き量にほとんど変化がないことも確認さ

れた.
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図-2 スイープ試験(H=250伽vn) 水圧一聞き量応答値
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図-3 東北地方太平洋沖地震(H=2500nvn)

水庄一聞き量 フーリエスペクトル

(a)角度O度 O.5Hz， 45mm (b)角度O度 4.5Hz， 1mm 

単位 x 1 0-4 (mm/kN) 

図-4 聞き量一加振力比

4.結言

今回，様々な振動を与えた際にパネル接合部がど

の程度開くかを測定した.そして，動水圧などの因果

関係を調べることにより，ステンレス銅製ノミネノレタ

ンク破損のメ カニズムについて検討を行った.本実

験の結論を以下に示す.

1) 動水圧とタンクのパネル接合部の開き量に相互

作用はある.

2) パネルタンクは中段から上段，真ん中付近にかけ

てパネル接合部のひずみ量が大きい.
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